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Datum 
melding 

Locatie Datum 
beëindiging 

Parameter Waarden Norm Opmerking 

13-01-
2023 

Halle (Hoog net)  Som PFAS 98 – 136 
ng/l 

100 ng/l 
(vanaf 
12-01-
2026) 

 

Oorzaak ligt bij productie van waterbedrijf Vivaqua. Na 
bijsturingen liggen de metingen onder de toekomstige 
norm. Er gebeurt een nauwgezette monitoring en 
wekelijkse staalname. Analyseresultaten van 7 maart 
2023 (Eurofins en De Watergroep) liggen tussen 59 en 83 
ng/l. Vivaqua deed intussen enkele aanpassingen 
waardoor er geen pieken meer boven de 100 ng/l zouden 
mogen optreden. De analyseresultaten van 2 juni lagen 
tussen 72 en 75 ng/l, die van 30 augustus tussen 78 en 90 
ng/l. Er werd een actieplan opgezet om naar een 
maximale concentratie van 50 ng/l te evolueren. Hiertoe 
zal in het voorjaar van 2024 een mobiele 
behandelingsinstallatie worden opgezet aan de 
Nijvelsesteenweg in Halle. 

 

24-03-
2023 

Zoutleeuw 
(Leeuwerstraat, 
Spoorwegstraat en 
Kruisveld) 

 vinylchloride 0,59-1,29 
μg/l 

0,50 
μg/l 

De aanwezige leidingen in de Leeuwerstraat, 
Spoorwegstraat en Kruisveldstraat bestaan uit PVC en 
blijken afkomstig van de fabrikant 'ARMOBEL'. De 
productie van deze buis gebeurde in de eerste helft van 
de jaren 70. Het leidingtype van deze fabrikant is 
onbekend bij De Watergroep. Betrokken leidingen 
werden aangelegd door de 'Regie van Zoutleeuw', later 
overgenomen door IWM. Deze laatste werd op haar 
beurt in 2015 overgenomen door De Watergroep. 
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29-11-
2023 

Leveringsgebied 
waterproducticentra 
De Blankaart, Zillebeke, 
De Gavers 

 1,2,4-triazool 0,11 - 0,44 
µg/l 

0,1 µg/l Naar aanleiding van een oriënterende screening in 2022 
werd een overschrijding van de norm vastgesteld.  Het 
advies van het Departement Zorg luidt als volgt: “Er is 
weinig informatie beschikbaar over de mogelijke 
gezondheidseffecten bij de mens door blootstelling aan 
1,2,4-triazool via drinkwater. Gezien de gemeten 
concentraties 1,2,4-triazool in het drinkwater ruim onder 
de vermoedelijke voorzorgswaarde van 4,5 μg/l, onder de 
Human Health Benchmark van 30 μg/l (US-EPA) en onder 
de afgeleide (richtinggevende) gezondheidskundige 
toetsingswaarde van 138 μg/l (o.b.v. ADI EFSA) liggen, 
worden er geen gezondheidseffecten bij de gebruikers 
verwacht bij langdurige blootstelling aan de gemeten 
concentraties.” 
 
Er loopt een nieuwe screening op alle locaties die in de 
eerste screening werden meegenomen (zowel grond- als 
oppervlaktewater). 

19-12-
2023 

Waterproductiecentra 
De Blankaart, De 
Gavers, Zillebeke en 
Dikkebus 

 1,2,4-triazool 0,1 – 0,49 
µg/l  

0,1 µg/l Teruggevonden gehaltes werden na hername vanuit de 
vorige meetcampagne bevestigd in gehaltes boven de 
normwaarde van 0.1 μg/L. De teruggevonden gehaltes 
situeren zich in een concentratie-range die zich meer dan 
250x onder de gezondheidskundige toetsingswaarde 
bevindt. 
 
Overleg tussen De Watergroep, de toezichthouder en het 
Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid laat besluiten 
dat er geen risico bestaat naar de volksgezondheid. Op 
basis van extra meetcampagnes wordt het probleem 
verder geanalyseerd en opgelost. 
 

 
 


